
Hausanschlussraum (nach DIN 18012) 

 
  
1 Hauseinführungsleitung Strom 
2 Strom-Hausanschlusskasten 
3 Strom-Hauptleitung 
4 ggf. Zählerplätze für Strom 
5 ggf. Stromleitungen zu den Stromkreisverteilern 
6 Kabelschutzrohr 
7 Hausanschlussleitung für Fernmeldeanlage 
8 Hausanschlussleitung für Wasserversorgung  

mit Wasserzähleranlage 
 

9 Bodenablauf 
10 Hausanschlussleitung für Gasversorgung 

mit Hauptabsperreinrichtung 
11 Potentialausgleichschiene 
12 Anschlussfahne vom Fundamenterder 
13 Fundamenterder 
14 Steckdose 
15 Leuchte 
16 ggf. Zählerplätze für Gas  

 

Mindestraummaße 
  
Raumtiefe (a) 2,00 m 
Raumhöhe (b) 2,00 m 
Raumbreite (c) 1,80 m 
 

 


